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Notifika

Notifika: Dan il-manwal huwa traduzzjoni - il-manwal oriġinali huwa bl-Ingliż.

Veeder-Root ma tagħmel garanzija tal-ebda tip fir-rigward ta' din il-pubblikazzjoni, inkluż, iżda 
mhux biss, il-garanziji implikati tal-kummerċjabbiltà u l-adegwatezza għal skop partikolari.

Veeder-Root m'għandhiex tinżamm responsabbli għall-iżbalji li jinsabu hawnhekk jew għal 
danni inċidentali jew konsegwenzjali b'rabta mal-għoti, il-prestazzjoni jew l-użu ta' din il-
pubblikazzjoni.

L-informazzjoni li tinsab f'din il-pubblikazzjoni tista' tkun soġġetta għall-bidla mingħajr notifika.

Din il-pubblikazzjoni fiha informazzjoni proprjetarja li hija protetta mid-drittijiet tal-awtur. Id-
drittijiet kollha huma riservati. L-ebda parti minn din il-pubblikazzjoni ma tista' tiġi fotokopjata, 
riprodotta jew tradotta f'lingwa oħra mingħajr il-kunsens bil-miktub minn qabel ta' Veeder-
Root.

 ©Veeder-Root 2016. Id-drittijiet kollha huma riservati.
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Twissijiet u Allarmi tat-TLS

Il-konsol tat-TLS tissorvelja b'mod kostanti s-sondi u s-sensers tagħha għall-kundizzjonijiet ta' twissija u 
allarm, bħal tnixxijiet ta' fjuwil, livelli ta' fjuwil eċċessivament għoljin jew baxxi u problemi fit-tagħmir. Fil-
Modalità Operattiva b'ebda kundizzjoni ta' twissija jew allarm attiva, il-konsols tat-TLS-3XX juru ‘ALL 
FUNCTIONS NORMAL’ (IL-FUNZJONIJIET KOLLHA NORMALI) u l-konsols tat-TLS4/8601 & TLS450PLUS/
8600 juru ‘SYSTEM STATUS’ (STATUS TAS-SISTEMA). Meta sseħħ kundizzjoni ta' twissija jew allarm, is-
sistema turi/tibgħat it-tip ta' allarm u l-post tiegħu, billi tindika n-numru tat-tank, tal-ħruġ jew tas-senser. Il-
konsols bil-printers jiġġeneraw rapport ta' allarm li juri t-tip ta' twissija jew allarm, il-post u d-data u l-ħin tal-
kundizzjoni ta' twissija jew allarm li seħħet. Il-konsols tat-TLS4/8601 & TLS450PLUS/8600 jistgħu jiġu 
pprogrammati biex jibagħtu email lil indirizz magħżul jekk iseħħu twissijiet/allarmi.

TWISSIJIET - Dawn jindikaw li allarm huwa imminenti jew li seħħet ħsara fis-sistema. 

ALLARMI - L-allarmi jistgħu jindikaw li jista' jkun li tkun seħħet sitwazzjoni li tista' tkun perikoluża.

TWISSIJA! TINJORAX L-ALLARMI! Kun af il-proċeduri tar-rispons tal-allarmi għas-sit tiegħek.

Meta tintbagħat Twissija jew Allarm, segwi l-proċedura ta' hawn taħt biex tirrikonoxxi l-allarm u itfi l-beeper li 
jinstema':

Il-Konsols TLS-3XX Konsols bid-Displej TLS4/8601 & TLS-450PLUS/8600

ALARM
TEST

Agħfas il-buttuna 'ALARM/
TEST' (ALLARM/TEST) l-
ħamra tal-pannell ta' 
quddiem biex twaqqaf l-
allarm. Id-dwal ta' twissija 
u ta' allarm tal-panil ta' 
quddiem ma jistgħux 
jintfew sakemm tiġi 
rrettifikata l-kawża tal-
kundizzjoni. Il-messaġġ(i) 
ta' twissija u allarm jibqgħu 
attivi. Jekk ikun jeżisti iktar 
minn allarm wieħed jew 
twissija waħda, id-displej 
iteptep il-messaġġi 
b'alteranza sakemm tiġi 
rrettifikata l-kawża tal-
kundizzjoni tal-allarm.

L 10: FUEL ALARM 0 Warning(s)
1 Alarms(s)

Miss fejn ikun fuq il-faxxa tal-istatus/twissija jew tal-istatus/allarm (murija) fuq nett tal-iskrin tattili 
biex tmur fl-iskrin Reports > Alarms > Active (Rapporti > Allarmi > Attivi) u ara l-kawża tal-allarm. 
Waqt li tkun f'dak l-iskrin, erġa' miss il-faxxa tal-istatus biex tirrikonoxxi t-twissija/l-allarm u titfi l-
beeper. Il-messaġġ(i) ta' twissija u allarm jibqgħu fuq l-iskrin attiv tar-rapport tal-allarm sakemm tiġi 
rrettifikata l-kawża tal-kundizzjoni. Il-faxxa tal-istatus tat-twissija/allarm tibqa' tintwera sakemm tiġi 
korretta l-kundizzjoni tal-allarm.

Konsols mingħajr displej TLS4/8601 & TLS-450PLUS/8600

ALARM

RESET

Miss il-buttuna l-ħamra 'ALARM RESET' (RESET TAL-ALLARM) fuq il-panil ta' quddiem tal-konsol 
biex tirrikonoxxi t-twissija/l-allarm u titfi l-beeper. It-twissijiet u l-allarmi jibqgħu attivi sakemm tiġi 
korretta l-kawża tal-kundizzjoni.
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Il-Livelli ta' Twissija u Allarm fit-Tank

Tank Tipku Ewropew

Messaġġi ta' Allarm Murija

Messaġġi ta' allarm komuni u kawża/azzjoni possibbli għall-Allarmi huma elenkati fit-tabella hawn taħt. Allarmi 
attwali murija minn konsol partikolari jiddependi fuq il-karatteristiċi installati. 

IDs tat-Tagħmir qasir użati fit-tabella ta' hawn taħt:

C = 2-wire CL sensor Co = Comm device G = Groundwater sensor  
(2-wajer CL senser) (Apparat tal-Komm) (Senser tal-ilma ta' taħt l-art)
H = 3-wire CL sensor I = External input (Dħul estern) L = Liquid sensor  
(3-wajer CL senser) (Senser tal-likwidu)
MS = Mag sensor P = Printer Pm = Pump (Pompa) 
(Senser tal-Mag)
Q = PLLD line (Linja PLLD) R = Relay (Rilej) (TLS4/TLS-450PLUS), R = Receiver (Riċevitur) (TLS-3XX)
T = Tank s = Smart sensor (Senser intelliġenti) V = Vapor sensor (Senser tal-fwar)

Messaġġ
ID Qasir 

tat-Tagħmir Kawża Azzjoni

Annual Test Needed Alarm 
(Allarm tat-Test Annwali 
Meħtieġ)

Q, T Is-sistema naqset milli twettaq test annwali 
(0.1 gph [0.38 lph]) fin-numru ta' ġranet 
programmati.

Skeda test ta' 0.1 gph (0.38 lph).

Annual Test Needed 
Warning (Twissija tat-Test 
Annwali Meħtieġ)

Q, T Is-sistema naqset milli twettaq test annwali 
(0.1 gph [0.38 lph]) fin-numru ta' ġranet 
programmati.

Skeda test ta' 0.1 gph (0.38 lph).

Annual Line Test Fail 
Alarm (Allarm Annwali tal-
Falliment tat-Test tal-Linja)

Q 0.1 gph (0.38 lph) falliment tat-test tal-linja. 
Waqfiet ta' distribuzzjoni, jekk ikun 
programmat li jagħmel hekk.

Ikkonsulta l-Gwida ta' Għajnuna ta' Malajr tal-
Allarm PLLD u l-iskrins dijanjostiċi PLLD.

Annual Leak Test Fail 
Alarm (Allarm Annwali tal-
Falliment tat-Test tat-
Tnixxija)

T Is-sistema ma għaddietx minn test annwali tat-
tnixxija fit-tank.

Erġa' agħmel it-test tat-tnixxija fit-tank. Jekk it-
tieni test ifalli, itlob għas-servis.
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Autodial Failed Alarm 
(Allarm Falla Ċempil 
Awtomatiku)
(TLS4/TLS-450PLUS biss)

Co Is-sistema ma rnexxilhiex taqbad ma riċevitur 
mill-bogħod wara 'n' darbiet.

Ivverifika l-issettjar tal-ktieb tal-indirizz biex 
tara jekk il-kuntatti humiex tajbin (jiġifieri, in-
numru tal-apparat tal-modem, in-numru tat-
telefown li għandu jċempel), ivverifika jekk l-
apparat riċevitur (fax jew modem) huwiex 
operattiv. Ikkuntattja l-appoġġ tekniku għall-
assistenza.

Cold Temperature Warning 
(Twissija ta' Temperatura 
Kiesħa)

T It-temperatura tas-sonda taqa' taħt -4°F 
(-20°C).

Is-sonda tirritorna għat-tħaddim normali wara li 
t-temperatura tas-sonda togħla iktar minn 0°F 
(-17.8°C).

Continuous Handle On 
Alarm (Allarm Kontinwu 
tal-Manku Mixgħul)

Q Is-sinjal tal-manku jkun ilu attiv għal numru 
programmat ta' sigħat.

Itlob għal servis billi ssegwi l-proċeduri 
stabbiliti għas-sit tiegħek.

CSLD Rate Increase 
Warning (Twissija li 
Żdiedet ir-Rata CSLD)

T Ammont eċċessiv ta' fluwidu nixxa fit-tank 
waqt perjodu tal-ittestjar.

Itlob għal servis billi ssegwi l-proċeduri 
stabbiliti għas-sit tiegħek.

Density Offset Warning 
(Twissija ta' Spustar tad-
Densità)

 T L-ammont ikkalkulat tal-ispustar tad-densità 
tal-konsol jaqbeż l-ammont tal-livell limitu: ± 
10.012 kg/m3 (± 0.625 lbs/ft3).

Iċċekkja l-valuri tal-ispustar tad-densità 
kkonfigurati għas-sonda. Jekk dawn il-valuri 
huma korretti, il-flowt tas-sonda jista' jkun 
ikkontaminat u għandu jiġi sostitwit.
NOTA: Dan il-messaġġ ta' allarm jibqa' 
jintwera (jiskrollja) fil-kaxxa tal-Istatus tas-
Sistema sakemm tikkoreġi l-kawża tal-
problema.

Density Warning (Twissija 
ta' Densità)

T Id-densità tat-tank tkun jew:
• Ikbar mil-limitu baxx tad-densità tat-tank u 
1.00kg/m3 (0.062 lbs/ft3)
• Jew inqas mill-limitu għoli tad-densità tat-
tank u 1.00 kg/m3 (0.062 lbs/ft3)

Ivverifika d-densità tal-fluwidu (ittestja mill-ġdid 
meta d-densità tal-prodott tkun fil-limiti l-baxxi 
u l-għolja tad-densità tat-tank.

Delivery Needed Warning 
(Twissija ta' Kunsinna 
Meħtieġa)

T Il-livell tal-prodott waqa' taħt il-limitu 
programmat.

Itlob li ssir kunsinna.

Email Failed Alarm (Allarm 
li l-Email Ma Waslitx)
(TLS4/TLS-450PLUS biss)

Co Il-konsol ma rnexxilhiex tibgħat email meta 
tkun ġiet ikkonfigurata biex tibgħat email.

Ivverifika jekk humiex korretti s-settings tal-
ktieb tal-indirizzi għall-kuntatt (indirizz tal-email 
tar-riċevitur), ivverifika jekk hix disponibbli l-
konnettività tan-netwerk (Jekk hix installata l-
kard tal-Eternet). Ikkuntattja l-appoġġ tekniku 
għall-assistenza.

Fuel Alarm (Allarm tal-
Fjuwil)

L, G, C, H, V Hemm fjuwil fiż-żona li qed tiġi ssorveljata mis-
senser.

Itlob għal servis billi ssegwi l-proċeduri 
stabbiliti għas-sit tiegħek.

Fuel Out Alarm (Allarm tal-
Ħruġ tal-Fjuwil)

Q Il-livell tal-prodott tat-tank taħt il-livell 
10-pulzieri (25.4 cm) - ma jistax jippompja 
meta jkun attiv.

Skeda kunsinna.

Fuel Quality Alarm (Allarm 
tal-Kwalità tal-Fjuwil)

T Separazzjoni tal-ilma/fażi tista' tkun preżenti 
fit-tank.

Ittestja l-fjuwil fil-qigħ tat-tank biex tiżgura li 
mhix preżenti s-separazzjoni tal-ilma/fażi. 

Generator Off (Ġeneratur 
Mitfi)

I Il-ġeneratur tar-riżerva mitfi, l-ittestjar tat-tnixxij 
fit-tank kompla.

L-ebda

Generator On (Ġeneratur 
Mixgħul)

I Il-ġeneratur tar-riżerva mixgħul, l-ittestjar tat-
tnixxija fit-tank waqaf.

L-ebda

Messaġġ
ID Qasir 

tat-Tagħmir Kawża Azzjoni
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Gross Test Fail Alarm 
(Allarm ta' Falliment tat-
Test Gross)

Q 3 gph (11.3 lph) falliment tat-test tal-linja. 
Waqfiet ta' distribuzzjoni, jekk ikun 
programmat biex jagħmel hekk, waqt li l-allarm 
ikun attiv.

Ikkonsulta l-Gwida ta' Għajnuna ta' Malajr tal-
Allarm PLLD u l-iskrins dijanjostiċi PLLD.

Gross Leak Test Fail Alarm 
(Allarm Gross tal-Falliment 
tat-Test tat-Tnixxija)

T It-test tat-tnixxija fit-tank (3.0 gph [11.3 lph]) 
falla.

Erġa' agħmel it-test tat-tnixxija fit-tank. Jekk it-
tieni test ifalli, itlob għas-servis.

HRM Reconciliation Alarm 
(Allarm ta' Rikonċiljazzjoni 
tal-HRM)
(HRM = Modalità ta' 
Rikonċiljazzjoni Kull 
Siegħa)

T Attivata għal tank 90 minuta wara li l-varjanza 
medja ta' 24-siegħa tkun qabżet il-limiti tal-
HRM preżenti.

Irrevedi d-dijanjostiċi tal-HRM ta' kull siegħa. 
Ikkuntattja l-Appoġġ Tekniku tal-VR jekk ma 
tkunx tista' tiġi solvuta l-varjanza. 

High Liquid Alarm (Allarm 
ta' Likwidu Għoli)

L Sensers tad-Dixx tad-Dispenser/Sump ta' 
Żamma
Il-likwidu laħaq it-8" (203mm) fuq is-senser tar-
reċipjent tad-dispenser jew 10" (254mm) fuq 
is-senser tas-samp ta' konteniment.

Segwi immedjatament il-proċeduri ta' 
rappurtar tal-allarm stabbiliti għas-sit tiegħek.

Senser Idrostatiku li Jiddifferenzja b'Żewġ 
Flowts
Senser f'interstizzju mimli bl-ilma mielaħ 
jiskopri żieda fiż-żieda tal-livell tal-ilma mielaħ. 
Qed jidħol likwidu fir-riser pajp jew f'żona 
għolja ta' ilma ta' taħt l-art, inqasam il-ħajt ta' 
barra.

Itlob għal servis billi ssegwi l-proċeduri 
stabbiliti għas-sit tiegħek.

H Is-senser jiskopri livell għoli ta' likwidu. Itlob għal servis billi ssegwi l-proċeduri 
stabbiliti għas-sit tiegħek.

High Product Alarm 
(Allarm ta' Prodott Għoli)

T Il-livell tal-prodott fit-tank ogħla iktar mil-limitu 
programmat.

Tippermettix kunsinna addizzjonali sakemm il-
prodott jiġi dispensat taħt il-limitu preżenti.

High Water Alarm (Allarm 
ta' Ilma Għoli)

T L-ilma skopert fit-tank jaqbeż il-limitu ta' allarm 
programmat.

Neħħi l-ilma mit-tank.

High Water Warning 
(Twissija ta' Ilma Għoli)

T L-ilma skopert fit-tank jaqbeż il-limitu ta' 
twissija programmat.

Neħħi l-ilma mit-tank.

iButton Fault Alarm (Allarm 
ta' Difett tal-iButton)
(TLS4/TLS-450PLUS biss)

Sistema
<No ID>

Falliment tal-iButton.
Is-sistema skopriet iButton Danneġġjata jew 
Imħassra. It-twissija ilha attiva 20 jum u ġie 
attivat l-allarm. L-allarm ikun attiv għal 
massimu ta' 10 ijiem. Wara t-tul ta' 30 jum, l-
utent ikun jista' jaċċessa biss l-iskrins li ġejjin: 
Dwar, Allarmi Attivi, Storja tal-Allarm, Allarm 
Prijoritarju, Software ta' Manutenzjoni u Setup 
tal-Komunikazzjoni tal-Eternet.

Issostitwixxi l-iButton ma' waħda valida.

iButton Fault Warning 
(Twissija ta' Ħsara fl-
iButton)
(TLS4/TLS-450PLUS biss)

Sistema
<No ID>

Falliment tal-iButton.
Is-sistema skopriet iButton Danneġġjata jew 
Imħassra. It-twissija tista' tkun attiva għal 
massimu ta' 20 jum.

Issostitwixxi l-iButton ma' waħda valida

Input Alarm (Allarm tad-
Dħul)

I It-tagħmir estern mibdul mill-kundizzjoni 
pprogrammata.

Iċċekkja l-operazzjoni tat-tagħmir estern.

Messaġġ
ID Qasir 

tat-Tagħmir Kawża Azzjoni
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Input Normal (Normali 
Dħul)

I (Mhux muri, stampat biss) It-tagħmir estern 
reġa' mar għall-kundizzjoni ssettjata minn 
qabel.

L-ebda

Invalid Fuel Level (Livell ta' 
Fjuwil Invalidu)

T Il-livell tal-prodott baxx wisq, li jikkawża l-flowts 
tal-fjuwil u l-ilma li jkunu wisq qrib xulxin.

Itlob li ssir kunsinna.

Leak Alarm (Allarm ta' 
Tnixxija)

T Falla test statiku ta' tnixxija fit-tank. Erġa' 
agħmel it-test tat-tnixxija fit-tank.

Erġa' agħmel it-test tat-tnixxija fit-tank.

Leak Test Active (Attiv Test 
ta' Tnixxija)

T Għaddej test tat-tnixxija fit-tank. Tiddispensax fjuwil minn dan it-tank sakemm 
jisparixxi l-messaġġ.

Liquid Warning (Twissija ta' 
Likwidu)

L, H Il-likwidu laħaq il-1" (25.4 mm) fuq is-senser 
tar-reċipjent tad-dispenser jew is-senser tas-
samp ta' konteniment.

Segwi immedjatament il-proċeduri ta' 
rappurtar tal-allarm stabbiliti għas-sit tiegħek.

Line Equipment Alarm 
(Allarm tat-Tagħmir tal-
Linja)

Q Ġiet skoperta problema fit-tagħmir li jkejjel il-
pressjoni.

Itlob għal servis billi ssegwi l-proċeduri 
stabbiliti għas-sit tiegħek.

Low Liquid Alarm (Allarm 
ta' Likwidu Baxx)

L Senser f'interstizzju mimli bl-ilma mielaħ 
jiskopri tnaqqis fil-livell tal-ilma mielaħ. Toqba 
fil-ħajt ta' ġewwa tat-tank jew f'żoni baxxi tal-
ilma ta' taħt l-art, hemm toqba fil-ħajt ta' barra.

Itlob għal servis billi ssegwi l-proċeduri 
stabbiliti għas-sit tiegħek.

Low Pressure Alarm 
(Allarm ta' Pressjoni 
Baxxa)

Q Pressjoni baxxa ta' distribuzzjoni tal-pompa tiġi 
skoperta waqt distribuzzjoni. Waqfiet fid-
distribuzzjoni, jekk ikun programmat li jagħmel 
hekk.

Il-ġbid 'il fuq tal-manku li jmiss jerġa' jistartja l-
pompa.

Low Product Alarm (Allarm 
ta' Prodott Baxx)

T Il-livell tat-tank waqa' taħt il-limitu programmat. Itlob li ssir kunsinna.

Low Temperature Alarm 
(Allarm ta' Temperatura 
Baxxa)

T It-temperatura tas-sonda taqa' taħt -4°F 
(-20°C).

Is-sonda tirritorna għat-tħaddim normali wara li 
t-temperatura tas-sonda togħla iktar minn 0°F 
(-17.8°C).

Mag Sensor 
Communication Alarm 
(Allarm ta' Komunikazzjoni 
tas-Senser tal-Mag)

MS, s Ħsara fil-ħardwer - is-senser jew l-iwwajerjar 
ta' interkonnessjoni mal-konsol.

Itlob għal servis billi ssegwi l-proċeduri 
stabbiliti għas-sit tiegħek.

Mag Sensor Fault Alarm 
(Allarm ta' Ħsara tas-
Senser tal-Mag)

MS, s Il-parametru osservat qabeż il-livell limitu 
ssettjat minn qabel.

Itlob għal servis billi ssegwi l-proċeduri 
stabbiliti għas-sit tiegħek.

Mag Sensor Fuel Alarm 
(Allarm ta' Fjuwil tas-
Senser tal-Mag)

MS, s Il-parametru osservat qabeż il-livell limitu 
ssettjat minn qabel.

Itlob għal servis billi ssegwi l-proċeduri 
stabbiliti għas-sit tiegħek.

Mag Sensor Fuel Warning 
(Twissija ta' Fjuwil tas-
Senser tal-Mag)

MS, s Il-parametru osservat qabeż il-livell limitu 
ssettjat minn qabel.

Itlob għal servis billi ssegwi l-proċeduri 
stabbiliti għas-sit tiegħek.

Mag Sensor High Liquid 
Alarm (Allarm ta' Likwidu 
Għoli tas-Senser tal-Mag)

MS, s Il-parametru osservat qabeż il-livell limitu 
ssettjat minn qabel.

Itlob għal servis billi ssegwi l-proċeduri 
stabbiliti għas-sit tiegħek.

Mag Sensor High Liquid 
Warning (Allarm ta' Likwidu 
Għoli tas-Senser tal-Mag)

MS, s Il-parametru osservat qabeż il-livell limitu 
ssettjat minn qabel.

Itlob għal servis billi ssegwi l-proċeduri 
stabbiliti għas-sit tiegħek.

Messaġġ
ID Qasir 

tat-Tagħmir Kawża Azzjoni
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Mag Sensor Install Alarm 
(Allarm ta' Installazzjoni 
tas-Senser tal-Mag)

MS, s Is-senser mhux installat fil-pożizzjoni korretta. Itlob għal servis billi ssegwi l-proċeduri 
stabbiliti għas-sit tiegħek.

Mag Sensor Low Liquid 
Alarm (Allarm ta' Likwidu 
Baxx tas-Senser tal-Mag)

MS, s Il-parametru osservat qabeż il-livell limitu 
ssettjat minn qabel.

Itlob għal servis billi ssegwi l-proċeduri 
stabbiliti għas-sit tiegħek.

Mag Sensor Low Liquid 
Warning (Twissija ta' 
Likwidu Baxx tas-Senser 
tal-Mag)

MS, s Il-parametru osservat qabeż il-livell limitu 
ssettjat minn qabel.

Itlob għal servis billi ssegwi l-proċeduri 
stabbiliti għas-sit tiegħek.

Mag Sensor Temperature 
Warning (Twissija ta' 
Temperatura tas-Senser 
tal-Mag)

MS, s It-temperatura tal-ambjent qabżet il-medda 
operattiva tas-senser (-40 to +122°F [-40 to 
+50°C]).

It-twissija titneħħa meta t-temperatura tirritorna 
fil-medda operattiva tas-senser.

Mag Sensor Water Alarm 
(Allarm tal-Ilma tas-Senser 
tal-Mag)

MS, s Il-parametru osservat qabeż il-livell limitu 
ssettjat minn qabel.

Itlob għal servis billi ssegwi l-proċeduri 
stabbiliti għas-sit tiegħek.

Mag Sensor Water 
Warning (Twissija tal-Ilma 
tas-Senser tal-Mag)

MS, s Il-parametru osservat qabeż il-livell limitu 
ssettjat minn qabel.

Itlob għal servis billi ssegwi l-proċeduri 
stabbiliti għas-sit tiegħek.

Maximum Product Alarm 
(Allarm ta' Prodott 
Massimu)

T Il-livell tal-prodott tela' iktar mil-limitu 
programmat.

Waqqaf il-kunsinna. Tippermettix kunsinna 
addizzjonali sakemm il-prodott jaqa' taħt il-
limitu preżenti.

Missing Delivery Ticket 
Warning (Twissija ta' Biljett 
ta' Kunsinna Nieqsa)

T L-informazzjoni tal-Biljett tal-Kunsinna ma 
ġietx imdaħħla fil-konsol.

Daħħal l-informazzjoni tal-Biljett tal-Kunsinna. 

No Dial Tone Alarm (Allarm 
ta' l-Ebda Ħoss ta' Ċempil)
(TLS4/TLS-450PLUS biss)

Co Is-sistema naqset milli tiskopri linja 
operazzjonali wara li ppruvat 3 darbiet.

Dan l-allarm għandu jibqa' attiv sakemm ikun 
ikkonfermat li l-allarm ġie rrappurtat.

No CSLD Idle Time 
Warning (Twissija ta' l-
Ebda Ħin ta' Inazzjoni 
CSLD)

T Is-sistema ma kelliex biżżjjed ħin ta' inazzjoni 
tul l-24 siegħa preċedenti biex twettaq test 
statistiku ta' skoperta ta' tnixxija.

Ieqaf iddispensa l-fjuwil mit-tank sakemm 
jitlesta t-test CSLD.

Overfill Alarm (Allarm ta' 
Mili Żejjed)

T Il-livell tal-fjuwil qabeż limitu programmat. 
Jista' jfur it-tank.

Waqqaf il-kunsinna. Iċċekkja jekk hemmx 
tixrid.

Printer Out Of Paper 
(Printer Mingħajr Karti)
(TLS4/TLS-450PLUS biss)

P 

Ir-roll tal-karti vojt.

Issostitwixxi r-roll tal-karti b'rollijiet tal-karti 
fornuti minn Veeder-Root biss:
P/N 514100-456 - TLS-4/450PLUS
P/N 514100-210 - TLS-3XX

Printer Out Of Paper 
(Printer Mingħajr Karti)
(TLS-3XX biss)

Sistema

Periodic Test Fail Alarm 
(Allarm ta' Falliment tat-
Test Perjodiku)

Q 0.2 gph (0.76 lph) falliment tat-test. Waqfiet ta' 
distribuzzjoni, jekk ikun programmat li jagħmel 
hekk.

Ikkonsulta l-Gwida ta' Għajnuna ta' Malajr tal-
Allarm PLLD u l-iskrins dijanjostiċi PLLD.

Periodic Test Needed 
Alarm (Allarm ta' Bżonn ta' 
Test Perjodiku)

Q, T Test ta' tnixxija perjodiku fit-tank (0.2 gph 
[0.76 lph]) ma ntemmx b'suċċess fi ħdan in-
numru pprogrammat ta' jiem.

Skeda test ta' 0.2 gph (0.76 lph).
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Periodic Test Needed 
Warning (Twissija ta' 
Bżonn ta' Test Perjodiku)

Q, T Test ta' tnixxija perjodiku fit-tank (0.2 gph 
[0.76 lph]) ma ntemmx b'suċċess fi ħdan in-
numru pprogrammat ta' jiem.

Skeda test ta' 0.2 gph (0.76 lph).

Periodic Leak Test Fail 
Alarm (Allarm Perjodiku ta' 
Falliment tat-Test tat-
Tnixxija)

T It-test tat-tnixxija fit-tank (0.2 gph [0.76 lph]) 
ma rnexxiex. Waqfiet fid-distribuzzjoni, jekk 
ikun programmat li jagħmel hekk.

Erġa' agħmel it-test tat-tnixxija fit-tank. Jekk it-
tieni test ifalli, itlob għas-servis.

Printer Error (Żball tal-
Printer)
(TLS4/TLS-450PLUS biss)

P 

Ir-rilaxx tar-roller tal-feed tal-printer jinsab 
miftuħ. Imbotta l-liver tar-rilaxx 'il fuq.

Printer Error (Żball tal-
Printer)
(TLS-3XX biss)

Sistema

Probe Out (Sonda Barra) T Ħsara fil-ħardwer - is-sonda jew l-iwwajerjar ta' 
interkonnessjoni mal-konsol.

Itlob għal servis billi ssegwi l-proċeduri 
stabbiliti għas-sit tiegħek.

Pump Out Alarm (Allarm 
ta' Pompa Barra)

Pm Dħul estern jew rilej għandu allarm ta' Apparat 
barra attiv u l-pompa/i li jużaw dak l-apparat 
ma jippompjawx gass. Innota li jekk pompa 
tmur f'Apparat barra, il-Linja li tkun fuqha tiġi 
'Tagħmir Barra' ukoll.

Itlob għal servis billi ssegwi l-proċeduri 
stabbiliti għas-sit tiegħek.

Sensor Open Alarm 
(Allarm ta' Senser Miftuħ)

Q Il-qari tas-senser tal-pressjoni huwa inqas 
minn -8 psi (-55.16 kPa). Ittestjat biss waqt li l-
pompa tkun qed taħdem. Waqfiet fid-
distribuzzjoni, jekk ikun programmat li jagħmel 
hekk.

3 gph (11.3 lph) it-test irid jgħaddi biex jitneħħa 
l-allarm. Itlob għal servis billi ssegwi l-
proċeduri stabbiliti għas-sit tiegħek.

Sensor Out Alarm (Allarm 
ta' Senser Barra)

L, G, C, H, V Is-setup tas-senser twettaq b'mod ħażin jew 
senser ġie skonnettjat jew mhux qed jaħdem 
kif suppost.

Itlob għal servis billi ssegwi l-proċeduri 
stabbiliti għas-sit tiegħek.

Setup Data Warning 
(Twissija ta' Setup tad-
Dejta)

It-Tagħmir 
Kollu

Problema tad-dejta tas-setup tat-tagħmir. Erġa' ċċekkja l-parametri tas-setup tat-tagħmir.

Short Alarm (Xort fl-Allarm) L, G, C, H, V Seħħ xort fl-iwwajerjar tas-senser jew fis-
senser.

Itlob għal servis billi ssegwi l-proċeduri 
stabbiliti għas-sit tiegħek.

Shutdown (Tifi) Q Linja tat-tifi tas-sistema minħabba test ta' 
tnixxija ta' linja li falla jew huwa attiv allarm 
assenjat biex jiskonnettja l-linja.

Identifika liema huwa l-allarm u rreferi għall-
allarmi PLLD għal azzjoni korrettiva.

Siphon Break Active 
Warning (Twissija Attiva 
tat-Twaqqif tas-Sifun)

T Il-valv tat-twaqqif tas-sifun intefa' ħafna drabi 
għat-test tat-tank.

Jitlaq meta jitlesta t-test tat-tank.

Sudden Loss Alarm 
(Allarm ta' Telf għall-
Għarrieda)

T Is-sistema tiskopri telf ta' fjuwil waqt perjodu ta' 
inazzjoni.

Iċċekkja għal tnixxija kbira.

Water Out Alarm (Allarm 
ta' Ilma Barra)

G Il-livell tal-ilma huwa taħt is-swiċċ tal-flowt, li 
jagħmel is-senser mhux effettiv.

Itlob għal servis billi ssegwi l-proċeduri 
stabbiliti għas-sit tiegħek.
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